PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY P.POZ.
1:500/100

2 x nasada 110 wg. PN-75/M-51038
2 x pokrywa nasady 110 wg. PN-75/M-51024

_migjsce wokot hydrantu
obetonowac
2zbiornik wody _zbiornik wody
p.poz., V=T7.4 m° Xoni.. V=174 m
\ \
| = X
) S— H—
@ @
I I
[ [
v 105,20 ¥ 105,20
P.P=100,0 m n.p.m.
. . = & b byt =
RZEDNA TERENU m np.m :o,: § § § §
[==] ) [e® ) )|
RZEDNA DNA RUROCIAGU m n.p.m N o = N >
= = = = =
ZAGLEBIENIE m < EX) g = v
SPADKI % 0,8% 0,8% o 0,8%
ODLEGLOSCI m =59 1 g8y <59 w0
b) ) = 3
>TARUSTIWO POWIATY
SREDNICE 1 MATERIAL de110PE VARS | del10PE), P
P-KTY CHARAKTERYSTYCZNE W10 W12 HP <W 12 II\IN e
W|‘ lazowieckim

Nazwa zamierzenia
budowlanego

BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
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o PLAN ZAGOSPODAROWANIA
Zewnetrzne instalacje sanitarne.
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